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En el ámbito de la automatización industrial, la gestión efectiva de datos es fundamental
para optimizar procesos y garantizar la continuidad operativa. Sin embargo, los usuarios
del Plant SCADA de AVEVA han reportado un inconveniente al ejecutar el OPC DA
Server como servicio con la encriptación activada. Este problema puede afectar la
comunicación de datos críticos en tiempo real, lo que podría repercutir en la toma de
decisiones informadas. AVEVA reconoce la importancia de estos desafíos y, por ello, ha
actualizado su documentación para brindar soluciones efectivas. A través del artículo
disponible en su plataforma de soporte, se detallan las causas del fallo y se ofrecen
pasos prácticos para mitigar este inconveniente. Es crucial que los usuarios revisen esta
guía para asegurar el correcto funcionamiento de su sistema y evitar interrupciones en la
operación. La tecnología de AVEVA continúa evolucionando, y su compromiso con el
soporte al cliente es esencial para maximizar la confiabilidad y el rendimiento de sus
soluciones. 

Soluciones para el mal funcionamiento 
del servidor SCADA OPC DA en Plant 
cuando se ejecuta como servicio con 
cifrado habilitado en entornos AVEVA.
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